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INTRODUCCION

¢QUE ES LA LEGIONELLA SPP.?

Género de bacterias Gram-negativas normalmente capaces de crecer en no
menos de 2 dias en un medio agar tamponado de extracto de levadura y carbon
vegetal que continen L-cisteina y hierro (Ill)

Ampliamente distribuida en ecosistemas acuaticos (lagos, rios, estanques...)
Crecimiento entre 20-45 eC (ideal 36-372C)
Inactivacion por encima de 702C

- Transmisidon aérea a través del sistema respiratorio (aerosoles 0,002 y 100
micras)

- Legionella pneumophila origina mas del 90% de las infecciones.
- Lalegionellosis: E.D.O. Desde 1996
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OBJETO ESTUDIO " labTecnic

> 200 instalaciones

> 1000 muestras

CONTROL DE AGUAS
LEGIONELA

10 empresas Aho 2018

control Legionella
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DATOS A TENER EN CUENTA

TECNICA UTILIZADA:

Método oficial (cultivo)

RECUPERACION DEL METODO UTILIZADO:

Porcentaje Recuperacion del 35% aproximadamente

LABORATORIO ACREDITADO:
Labtecnic (Gandia)

TOMA DE MUESTRAS:

Labtecnic:
Empresa:



LIMITACIONES I’”@”"

 Muestras de origen desconocido
* |nstalaciones de historico desconocido
e Tomador de la muestra

* La propia técnica analitica

3

 Muestras de agua de aporte -

¢ .
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TIPOS INSTALACIONES

Instalaciones turisticas (hoteles, hostales,...

Edificacion civil

Centros comerciales y ocio
nstalaciones sanitarias
nstalaciones deportivas
ndustria

Residencias

Otros

)




DISTRIBUCION TOMA DE MUESTRAS

Distribucidon por meses
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DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS

INSTALACION SANITARIA |
OTRO

CENTRO COMERCIAL/OCIO
INDUSTRIA

RESIDENCIA

INSTALACION DEPORTIVA
INSTALACION TURISTICA
EDIFICACION CIVIL
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PREVALENCIA DE LEGIONELLA EN FUNCION DEL
TIPO DE INSTALACION

M % POSITIVOS
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INSTALACION DEPORTIVA
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EDIFICACION CIVIL
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PREVALENCIA DE LEGIONELLA EN LA SAFOR Y
ALREDEDORES (INSTALACION)

B % Detectado = —Prevalencia Legionella "La Safor"
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PREVALENCIA DE LEGIONELLA EN LA SAFOR'Y
ALREDEDORES (PUNTO DE MUESTREOQ)

B % Detectado  —Prevalencia legionella en |la Safor
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COMPARATIVA PREVALENCIA

M Prevalencia La Safor M Prevalencia comunidad valenciana

©

Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019

v

Equipo de Trabajo AVEMCAI

i Aznchoidn Falenoan o Empmas oo
Legionela Catdad Ambiniiaa in ranoes




RECURRENTES TRAS LIMPIEZAS
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RECUENTOS OBTENIDOS POR INSTALACIONES

B <10 ufc/L m10-100 ufc/L  m™ 100-1000 ufc/L  m > 1000 ufc/L
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CONCLUSIONES

* La prevalencia de deteccion de Legionella spp. En la
comarca de La Safor es del 4,99% en el ano 2018.

* Se detecta la presencia de Legionella en cualquier tipo
de instalacion.

* Los puntos de toma de muestra con mayor % de
positivos son los relacionados con depodsitos de A.C.S.
y retornos.

* En los sistemas de A.F.C.H. también se dan positivos
por Legionella 5
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CONCLUSIONES PROPIAS

* Ademas de tratar es importante conocer la
instalacion.

* Es muy importante la toma de muestra y quien la
toma.

* La Legionella es una bacteria......... COMPLICADA
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IMPORTANT

« La Legionella ha llegado para quedarse »

LEGIONELLA
PNEUMOPHILIA J
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Muchas gracias
Por su atencion.....
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